
≥630 A

Übergabeschalt-
und Messfeld

Eingangs-
schaltfeld

Eingangs-
schaltfeld

10 kV
≤630 kVA

HH
max. 63 A

2

2

Messatz
VNB

1 2 3

Erdungsfestpunkt

Phasenfestpunkt

Kurzschlussanzeiger

10 kV-TAB, Anlage 2
Seite 1 von 4 Übergabestation mit einem 

Kundentransformator ≤630 kVA

≥630 A ≥630 A

Eigentumsgrenze u. 
Verfügungsbereichstwh

Kunde



≥630 A

10 kV
>630 kVA

2

2

Messatz
VNB

10 kV-TAB, Anlage 2
Seite 2 von 4 Übergabestation mit einem 

Kundentransformator >630 kVA

≥630 A ≥630 A

≥630 A

I   >

Eingangs-
schaltfeld

1
Eingangs-
schaltfeld

2
Übergabeschalt-
und Messfeld

3

Erdungsfestpunkt

Phasenfestpunkt

Kurzschlussanzeiger

I   > Schutzrelais

Eigentumsgrenze u. 
Verfügungsbereichstwh

Kunde



2

2

Messatz
VNB

I   >

10 kV-TAB, Anlage 2
Seite 3 von 4

Übergabestation mit mehreren Kundentransformatoren ≤630 kVA

Erdungsfestpunkt

Phasenfestpunkt

Kurzschlussanzeiger

I   > Schutzrelais

≥630 A

10 kV
≤630 kVA

HH
max. 63 A

≥ 400 A

10 kV
≤630 kVA

HH
max. 63 A

≥400 A

Eingangs-
schaltfeld

2
Eingangs-
schaltfeld

1
Übergabe-
schaltfeld

3

Messfeld

4
Abgangs-
schaltfeld

5
Abgangs-
schaltfeld

6

≥630 A ≥630 A

≥630 A

Eigentumsgrenze u. 
Verfügungsbereichstwh

Kunde



2

2

Messatz
VNB

I   >

10 kV-TAB, Anlage 2
Seite 4 von 4

Übergabestation mit mehreren Kundentransformatoren >630 kVA

≥630 A

10 kV
>630 kVA

10 kV
> 630 kVA

≥630 A

Eingangs-
schaltfeld

2
Eingangs-
schaltfeld

1
Übergabe-
schaltfeld

3

Messfeld

4
Abgangs-
schaltfeld

5
Abgangs-
schaltfeld

6

≥630 A ≥630 A

≥630 A

I   >

≥630 A

I   >

≥630 A

≥630 A

Eigentumsgrenze u. 
Verfügungsbereichstwh

Kunde

Erdungsfestpunkt

Phasenfestpunkt

Kurzschlussanzeiger

I   > Schutzrelais


